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Jatkuva valonmittaus (energiansäästötoiminto)

Valonmittaus on aktivoituna myös havaitun liikkeen jälkeen ja 
näin siis valojen syttymisen jälkeen.  
Jos ympäristön valomäärä ylittää (päivänvalo sekä päälle 
kytketty valaistus) säädetyn valoisuusasteen, niin valaistus 
kytkeytyy pois päältä, vaikka liikettä olisi havaittu.
Huomaa, että jatkuva valonmittaus työskentelee noin 5 
minuutin aikaviiveellä väärien kytkentöjen välttämiseksi. 
Vähintään sen jälkeen, kun tämä aika on kulunut umpeen, niin 
valaistus kytketään pois päältä jatkuvan valonmittauksen 
perusteella, jos ympäristön lämpötila ylittää säädetyn 
valoisuusasteen.



230V~ +10%/-15%
50-60Hz
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